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OCTUBRE 2023

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Bloque Comedor - Gimnasion CEIP Escriptor Canyis

Direccién Calle Miguel Hernandez, 3

Municipio Monovar Cédigo Postal 03640

Provincia Alicante Comunidad Auténoma Comunidad Valenciana
Zona climatica C3 Afio construccion Por construir
Normativa vigente (construccion / CTE (modificacion del CTE aprobada por Real Decreto 732/2019)
rehabilitacién)

Referencia/s catastral/es 9570001XH8596N0001PE

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

[x] Edificio de nueva construccion =] Edificio Existente
=] Vivienda [x] Terciario
] Unifamiliar [x] Edificio completo
] Bloque ] Local

=] Bloque completo

= Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos Remedios Vicens Salort \NIF/NIE 74084919X

Razoén social Tomas Llavador Arquitectos e Ingenieros, S.L. \NIF B96099015

Domicilio Calle Vinalopd, 4 bajo

Municipio Valencia Cadigo Postal 46021

Provincia Valencia Comunidad Auténoma Comunidad Valenciana
e-mail direccion@tomasllavador.com Teléfono 963394350
Titulacién habilitante segin normativa|Arquitecta

vigente

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y|CYPETHERM HE Plus. 2021.e
version:

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m2-afio] [kgCO2/m2-aiio]
[ <805 Ag [ <146 Ag “1403A |
82,848 |
32204025 F g

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacién energética del edificio o de la parte que se certifica
de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento,
y SUS anexos:

Fecha: 23/10/2023

Firma del técnico certificador:
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Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.
Anexo II. Calificacion energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacidn y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m2] 500.09

Imagen del edificio Plano de situacion

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

- Superficie Transmitancia fa

Nombre Tipo [m2] [W/m2.K] Modo de obtencién
Fachada cara vista de hoja de Fachada 54.14 0.33 Usuario
fabrica, con trasdosado
autoportante [1]
Fachada cara vista de hoja de Fachada 51.02 0.33 Usuario
fabrica, con trasdosado
autoportante [1]
Fachada cara vista de hoja de Fachada 88.20 0.33 Usuario
fabrica, con trasdosado
autoportante [1]
Forjado sanitario [1] Suelo 187.14 0.31 Usuario
Cubierta plana no transitable, no Cubierta 376.44 0.20 Usuario
ventilada, con grava.
Impermeabilizacion con laminas
asfalticas. (Forjado
unidireccional) [1]
Fachada cara vista de hoja de Fachada 54.10 0.33 Usuario
fabrica, con trasdosado
autoportante [2]
Forjado sanitario [2] Suelo 189.30 0.31 Usuario
Fachada cara vista de hoja de Fachada 26.92 0.33 Usuario
fabrica, con trasdosado
autoportante [2]
Fachada cara vista de hoja de Fachada 34.79 0.33 Usuario
fabrica, con trasdosado
autoportante [2]
Fachada cara vista de hoja de Fachada 57.38 0.33 Usuario
fébrica, con trasdosado
autoportante [1]
Forjado sanitario [3] Suelo 170.47 0.31 Usuario
Forjado sanitario [4] Suelo 8.62 0.46 Usuario
Cubierta plana no transitable, no Cubierta 8.62 0.21 Usuario
ventilada, con grava.
Impermeabilizacion con laminas
asfalticas. (Forjado
unidireccional) [2]
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Nombre

Tipo

Superficie
[m2]

Transmitancia
[W/m2:K]

Factor solar

Modo de obtencién.
Transmitancia

Modo de
obtencion.
Factor solar

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT
PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/10 argdn
90%/55.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana
corredera "STRUGAL", de 2500x2500
mm)

Hueco

12.50

1.60

0.31

Usuario

Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT
PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/10 argén
90%/55.2 "SAINT GOBAIN" (Puerta
balconera abisagrada "STRUGAL", de
1500x2400 mm)

Hueco

3.60

1.65

0.29

Usuario

Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT
PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/10 argdn
90%/55.2 "SAINT GOBAIN" (Fijo, de
1500x600 mm)

Hueco

42.04

0.25

Usuario

Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT
PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/10 argdn
90%/55.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana
corredera "STRUGAL", de 3750x2500
mm)

Hueco

37.50

0.32

Usuario

Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT
PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/10 argdn
90%/55.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana
corredera "STRUGAL", de 3750x2500
mm)

Hueco

28.13

0.32

Usuario

Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT
PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/10 argdn
90%/55.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana
corredera "STRUGAL", de 2200x2500
mm)

Hueco

5.50

1.60

0.31

Usuario

Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT
PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/10 argdén
90%/55.2 "SAINT GOBAIN" (Puerta
balconera abisagrada "STRUGAL", de
1100x2400 mm)

Hueco

2.64

0.26

Usuario

Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT
PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/10 argdn
90%/55.2 "SAINT GOBAIN" (Fijo, de
1500x600 mm)

Hueco

0.66

0.25

Usuario

Usuario

Puerta cortafuegos, de acero galvanizado

Hueco

4.60

2.25

Usuario

Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT
PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/10 argdn
90%/55.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana
corredera "STRUGAL", de 2500x600 mm)

Hueco

1.50

1.66

0.28

Usuario

Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT
PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/10 argdn
90%/55.2 "SAINT GOBAIN" (Puerta
balconera abisagrada "STRUGAL", de
1100x2400 mm)

Hueco

5.28

0.26

Usuario

Usuario

Puerta cortafuegos, de acero galvanizado

Hueco

3.60

2.25

Usuario

Usuario

Puerta cortafuegos, de acero galvanizado

Hueco

8.20

2.25

Usuario

Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT
PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/10 argdn
90%/55.2 "SAINT GOBAIN" (Fijo, de
1500x600 mm)

Hueco

37.18

1.36

0.25

Usuario

Usuario
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3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

PROYECTO MODIFICADO 2 DE AMPLIACION Y
REFORMA CEIP ESCRIPTOR CANYIS EN MONOVAR
(ALICANTE)

OCTUBRE 2023

Potencia nominal Sl Modo de
Nombre Tipo [kW] Est?;:)c;nal Tipo de Energia obtencién
S_sis_climat_multiz_ed_terciario_1 Caudal _de refrigerante 69.00 189.63 ElectricidadPeninsular Usuario
variable (VRF)
TOTALES 69.00
Generadores de refrigeracion
. . Rendimiento
. Potencia nominal - . . Modo de
Nombre Tipo [kW] Esti':aoc/::;nal Tipo de Energia obtencién
S_sis_climat_multiz_ed_terciario_1 Caudal _de refrigerante 63.00 190.69 ElectricidadPeninsular Usuario
variable (VRF)
TOTALES 63.00
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/dia) |1750.00
- A Rendimiento
Nombre Tipo P el Estacional Tipo de Energia -l f’,e
[kW] [%] obtencion
Equipo de ACS Aerotermia 40.00 358.00 ElectricidadPeninsular Usuario
TOTALES 40.00
Sistemas secundarios de calefaccion y/o refrigeracion (sélo edificios terciarios)
Nombre Recuperador de calor comedor
Tipo Recuperador de calor

Zona asociada

Comedor

Potencia calor [kW]

Potencia frio [kW]

Rendimiento estacional
calor [%]

Rendimiento estacional
frio [%]

Enfriamiento gratuito

Enfriamiento evaporativo

Recuperacion de energia

Control

No

No

Si

Sistemas secundarios de

calefaccion y/o refrigeracion (solo edificios terciarios)

Nombre

Recuperador de calor vestuarios

Tipo

Recuperador de calor

Zona asociada

Vestuarios

Potencia calor [kW]

Potencia frio [kW]

Rendimiento estacional
calor [%]

Rendimiento estacional
frio [%]

Enfriamiento gratuito

Enfriamiento evaporativo

Recuperacion de energia

Control

No

No

Si

Sistemas secundarios de

calefaccion y/o refrigeracion (solo edificios terciarios)

Nombre

Recuperador de calor despacho

Tipo

Recuperador de calor

Zona asociada
Potencia calor [kW]

Despacho
Potencia frio [kW]

Rendimiento estacional
calor [%]

Rendimiento estacional
frio [%]

Enfriamiento gratuito

Enfriamiento evaporativo

Recuperacion de energia

Control

No

No

Si

Torres de refrigeracion (sélo edificios terciarios)

Nombre

Tipo

Servicio asociado

Consumo de energia
[kWh/afio]

TOTALES
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Ventilacion y bombeo (sélo edificios terciarios)
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Consumo de energia

Nombre Tipo Servicio asociado [KWh/afio]
Ventiladores Ventilador Climatizacion, Ventilacion 1220.00
TOTALES 1220.00

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Ea it Potencia instalada VEEI Iluminancia media e VT o v
P [W/m2] [W/m2:100lux] [lux]
Z01_S01_Comedor 5.00 1.28 390.63 Usuario
202_501_Vestuario 4.00 2.00 200.00 Usuario
masculino
202_502_vestuario 4.00 2.00 200.00 Usuario
femenino
Z203_501_Despacho 4.00 2.00 200.00 Usuario
profesor
Z04_S01_Cocina 5.00 1.38 362.32 Usuario
205_501_Vestuario 4.00 2.00 200.00 Usuario
personal no docente
Z05_S02_Aseo masculino 4.00 2.00 200.00 Usuario
Z05_S03_Aseo femenino 4.00 2.00 200.00 Usuario
Z06_S01_Aseo profesor 4.00 2.00 200.00 Usuario
Z07_S01_Pista deportiva 3.41 0.92 370.65 Usuario
TOTALES 3.84

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Su?;rzfiqe Perfil de uso
Z01_S01_Comedor 187.14 noresidencial-8h-alta
Z02_S01_Vestuario masculino 18.72 noresidencial-8h-alta
Z02_S02_Vestuario femenino 18.18 noresidencial-8h-alta
Z03_S01_Despacho profesor 10.65 noresidencial-8h-alta
Z04_S01_Cocina 49.02 noresidencial-8h-alta
Z05_S01_Vestuario personal no docente 6.98 noresidencial-8h-alta
Z05_S02_Aseo masculino 16.85 noresidencial-8h-media
Z05_S03_Aseo femenino 16.45 noresidencial-8h-media
Z06_S01_Aseo profesor 5.64 noresidencial-8h-media
Z07_S01_Pista deportiva 170.47 noresidencial-8h-alta

6. ENERGIAS

Térmica
Consumo de Energia Final, cubierto en funcion del Demanda de ACS
Nombre servicio asociado [%] cubierta [%]
Calefaccion Refrigeracion ACS
Medioambiente 53.94 0 72.07 72.07
TOTALES 53.94 1] 72.07 72.07
Eléctrica
Nombre Energia eléctrica[?(s\;i:;:g‘a)]y autoconsumida
Panel fotovoltaico 0
TOTAL 0
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_ ANEXO II
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

‘Zona climatica ‘CB

|Uso ‘Otros usos

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

[ <146 AZQ <14,03A | CALEFACCION ACS
Emisiones calefacciéon Emisiones ACS
[kgCO2/m?2-afio] A [kgCO2/m?2-afio] c
1.15 7.44
. 2
REFRIGERACION ILUMINACION

Emisiones globales[kgCO2/m?2-afio]*

Emisiones refrigeracion
[kgCO2/m?2-afio] B

Emisiones iluminacion
[kgCO2/m2-afio] A

1.12

3.54

La calificacion global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmdsfera como

consecuencia del consumo energético del mismo.

kgCO2/m2-afio kgCO2-afio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 14.03 7017.73
Emisiones CO2 por otros combustibles 0 0

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO

RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido

ningln proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

[ <305 Ag CALEFACCION ACS
82848 | Energia primaria A
L. Energia primaria ACS
calefaccién KWh/m2-af
[kWh/m2-afio] A [kWh/m?-afio] c
52204025 3 6.81 43.94
REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria Energia primaria
L . g ox 11 refrigeracion iluminacion
Consumo global de energia primaria no renovable[kWh/m?2-afio] [kWh/m?2-afio] B [kWh/m?2-afio] A
6.63 20.9

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y

REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[ <59 Ag [ <57 Ag
<6518 | “637B |
235294  Fg
Demanda de calefaccion[kWh/m?2-afio] Demanda de refrigeracion[kWh/m2-afio]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sélo edificios terciarios,
ventilacién, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta Gnicamente del indicador global, no asi de los valores parciales.

. sanna
TomasLlavadorARQUITECTOS+INGENIEROS

arquitectura

UTE TOMAS LLAVADOR ARQUITECTOS E
INGENIEROS SL — JAUME SANCHIS NAVARRO




PROYECTO MODIFICADO 2 DE AMPLIACION Y
REFORMA CEIP ESCRIPTOR CANYIS EN MONOVAR
(ALICANTE)

OCTUBRE 2023

ANEXO III )
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética
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ANEXO IV )
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TECNICO
CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso
de toma de datos y de calificacidon de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la informacién
de partida contenida en el certificado de la eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador
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