
A.C.S.

N.A.

N.A.

N.A.

Retorno recirculación ACS

Entrada Agua Fria de Red

A Consumos

TH15

TH16

TH17

PAR-W31

(60 Micras)

QAHV-N560YA-HPB

Vaso expansión 80litros

(Cu 26/28)

40kw
(PPR DN40)

0-10v

(PPR DN40)

(PEX DN50)

4-30l/min
P.E.R variable según instalación

T

Q

Q-1SCK

N.A.

T max 80ºCT max 90ºC

(PEX DN50)

VALVULA AUTOMATICA DE 3 VIAS

VALVULA DE RETENCION

VALVULA DE SEGURIDAD

BOMBA CIRCULADORA

FILTRO EN "Y" (60 Micras)

COMPENSADOR - ANTIVIBRADOR

TERMOMETRO

MANOMETRO

DESAGÜE INDIRECTO

VALVULA DE CORTE DE BOLA Ø < 1 1/2"
VALVULA DE CORTE DE MARIPOSA Ø > 2"

PURGADOR AUTOMATICO

S TERMOSTATO DE CONTACTO EN TUBERIA

DEPOSITO DE INERCIA 
T SONDA DE TEMPERATURA 

FS SENSOR DE FLUJO

(PEX DN32)

DEFINICIÓN

LEYENDA FONTANERÍA

SÍMBOLO DEFINICIÓNSÍMBOLO

A3 = S/E
A1 = S/E IFT-04

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
COMEDOR ESCOLAR - PABELLÓN DEPORTIVO

ESQUEMA PRODUCCIÓN A.C.S.
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